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Studijní box G-05

Výsledky výpočtu, Studijní box G-05

Pseudobarvy, Srovnávací rovina 1.1 (E)
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Výška srovnávací roviny : 0.75 m
Udržovaná osvětlenost E̅m : 537 lx
Minimální osvětlenost Emin : 97 lx
Maximální osvětlenost Emax : 830 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/E̅m : 1 : 5.53 (0.18)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 8.54 (0.12)



Popis, Studijní box G-05

Půdorys
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1 41.04 m 27.02 m 3.85 m 50.0 %
2 41.04 m 31.59 m 4.57 m 50.0 %
3 37.19 m 31.59 m 3.85 m 50.0 %
4 37.19 m 27.02 m 4.57 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

35.8 %
90.0 %

2.80 m
0.75 m


