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Reproduktor RE1
230VAC spinany volny konec 1,5m ve sténé v=2000 v el. instalaéni krabici
LAN volny konec 1,5m ve sténé v=2000 v el. instalacni krabici

Kamera K2
Katedra s technikou RA1

230VAC 1xdvojzasuvka spinana (UPS),
1xdvojzasuvka nespinana (UPS), |
1xdvojzasuvka nespinana (bez UPS), v nabytku
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Kamera K2

—Reproduktor RE1
230VAC spinany volny konec 1,5m
LAN volny konec 1,5m ve sténé v=2000 v el. instalaéni krabici

Katedra s technikou RA1
230VAC 1xdvojzasuvka spinana (UPS),
1xdvojzasuvka nespinana (UPS),

1xdvojzasuvka nespl’nﬂné (bez UPS), v nabytku
LAN 2xdvojzasuvka v nabytku
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Datovy projektor DP1
230VAC 1xdvojzasuvka,
spinana na stropé

LAN 2xdvojzasuvka v nabytku
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Monitor PC
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LAN 1xdvojzasuvka na stropé

Kamera K1i-

230VAC spinany volny konec 1,5m

ve sténé v=2100 v el. instalacni krabici
LAN volny konec 1,5m

ve sténé v=2100 v el. instalaéni krabici

230VAC 1xdvojzasuvka,
spinana na stropé

LAN 1xdvojzasuvka na stropéj
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LAN 1xd
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rojektor DP

Katedra s technikou RA
Dokumentova kamera VI
Interaktivni displej ID
PFipojné misto PM1 ;
~—Panel fidiciho systému RS
_—230VAC 1xdvojzasuvka spinana (UPS),

any volny konec 1,5m ve sténé v=2100 v el. instalacni krabici
nec 1,5m ve sténé v=2100 v el. instala¢ni krabici

1xdvojzasuvka nespinana (UPS),
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LAN 2xdvojzasuvka v nabytku
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tésné pod stropem
Reproduktor RE2

1xdvojzasuvka nespinana (bez UPS), v nabytku
LAN 2xdvojzasuvka v nabytku

230VAC 5x1,5 spinany vyvod 1,5m

LEGENDA

- INDUKCNi SMYCKA
—— - VEDENI ZLABU PRO KABELAZ Z TOHOTO PATRA
—.— - VEDENI ZLABU PRO KABELAZ ZE SPODNIHO PATRA

ZNACENI CHRANICEK
© - CHRANICKA POUZE V RAMCI PATRA. V = VYSKA OD KTERE JE CHRANICKA
SVEDENA DO MEZIPODLAZI
,* - CHRANICKA SKRZ PODLAHU. CHRANICKA ZACINA V MEZIPODLAZI
< - CHRANICKA VEDOUCI SKRZ STROP. V = VYSKA ZE KTERE JE CHRANICKA VEDENA
DO VYSSIHO PATRA. POKUD NENi UVEDENO"V", CHRANICKA ZACINA VE STROPE.

— - VEDENi CHRANICKY

VELIKOSTI:
A: PRUMER 20 MM
B: PRUMER 40 MM
C: PRUMER 60 MM

Pozn.: Kabelové trasy pro koncova zafizeni na stropé vedeny v patfe nad ve zdvojené podlaze.
Indukéni smycka vedena kabelem 7x1,5 v podlaze.

EVROPSKA UNIE ° Joeasas

EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO)
INVESTICE DO VASI BUDDUCNOSTI

0P Vizkum a vivoj
pro inovace
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