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O-1.076 WC PACIENTI, NÁVŠTĚVY centrální příjem 3,0 2500 P2 keramická dlažba bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný
nátěr (nad obkladem)

minerální kazetový podhled

O-1.077 ÚKLID centrální příjem 3,2 2500 P2 keramická dlažba bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný
nátěr (nad obkladem)

minerální kazetový podhled

O-1.078 CHODBA centrální příjem 71,4 2500 P3 PVC omyvatelný nátěr na výšku místnosti minerální kazetový podhled PVC sokl v=100 mm
O-1.079 CENTRÁLNÍ PŘÍJEM centrální příjem 87,8 3000 P7a PVC el. vodivá obklad místnosti jako v operačních sálech

(viz čisté prostory)
podhled minerální těsný Hygienik obklad stěn pod podhled,

PVC sokl (el. vodivé) v=100
mm

O-1.080 ČISTÍCÍ MÍSTNOST centrální příjem 15,5 2700 P1 PVC bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný
nátěr (nad obkladem)

podhled minerální kazetový Hygienik PVC sokl v=100 mm

O-1.081 ČISTÁ PŘÍPRAVNA centrální příjem 16,1 2700 P1 PVC omyvat. nátěr na výšku místnosti, bělninový
obklad za umyv. a linkou

podhled minerální kazetový Hygienik PVC sokl v=100 mm

O-1.082 SIMULAČNÍ SÁL ARK 47,8 3000 P7a PVC el. vodivá omyvatelná sklotapeta na výšku místnosti podhled minerální kazetový Hygienik PVC sokl (el. vodivé) v=100
mm

O-1.083 VELÍN ARK 22,8 2500
(od
zdvoje
né
podla
hy)

PVC antistatické omyvatelný nátěr na výšku místnosti minerální kazetový podhled

O-1.085 SKLAD ARK 18,6 2700 P3 PVC bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný
nátěr (nad obkladem)

podhled minerální kazetový Hygienik PVC sokl v=100 mm

O-1.087 SKLAD centrální příjem 10,8 2700 P3 PVC omyvatelný nátěr na výšku místnosti minerální kazetový podhled PVC sokl v=100 mm
O-1.088 PROTOKOL centrální příjem 9,5 2700 P1 PVC omyvatelný nátěr na výšku místnosti podhled minerální těsný PVC sokl v=100 mm
O-1.089 ZŘÍZENCI centrální příjem 9,6 2700 P1 PVC malířský nátěr na výšku místnosti,

bělninový obklad za umyv. v. 1500 mm
minerální kazetový podhled PVC sokl v=100 mm

O-1.090 SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA centrální příjem 14,8 2700 P3 PVC omyvatelný nátěr na výšku místnosti minerální kazetový podhled PVC sokl v=100 mm
O-1.091 VÝTAHOVÁ ŠACHTA - VÝTAH

Č. 12 - ČISTÝ
centrální příjem 3,8 - - - - -

O-1.092 OČISTA PACIENTŮ centrální příjem 16,9 2700 P2b PVC bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný
nátěr (nad obkladem)

podhled minerální kazetový Hygienik PVC sokl v=100 mm

O-1.093 VSTUPNÍ HALA centrální příjem 37,5 3000 P4 keramická dlažba omyvatelný nátěr na výšku místnosti minerální kazetový podhled keramický sokl v=100 mm
O-1.094 STANIČNÍ SESTRA UP centrální příjem 10,3 2750 P1 PVC malířský nátěr na výšku místnosti,

bělninový obklad za umyv. v. 1500 mm
minerální kazetový podhled PVC sokl v=100 mm

O-1.095 LÉKAŘI UP centrální příjem 14,0 2700 P1 PVC malířský nátěr na výšku místnosti minerální kazetový podhled PVC sokl v=100 mm
O-1.096 POKOJ LÉKAŘE ARK ARK 12,9 2700 P1 PVC malířský nátěr na výšku místnosti,

bělninový obklad za umyv. v. 1500 mm
minerální kazetový podhled PVC sokl v=100 mm

O-1.097 DENNÍ MÍSTNOST CENTRÁL.
PŘÍJMU

centrální příjem 16,4 2700 P1 PVC malířský nátěr na výšku místnosti,
bělninový obklad za umyv. a linkou

minerální kazetový podhled PVC sokl v=100 mm

O-1.100 MEZISKLAD ODPADU špinavý materiál
- odpad

23,7 2700 P3 PVC bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný
nátěr (nad obkladem)

minerální kazetový podhled PVC sokl v=100 mm

O-1.101 MANIPULAČNÍ SKLAD špinavý materiál
- odpad

18,8 2700 P3 PVC bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný
nátěr (nad obkladem)

minerální kazetový podhled PVC sokl v=100 mm

O-1.102 MANIPULAČNÍ PROSTOR špinavý materiál
- odpad

16,0 2700 P3 PVC omyvatelný nátěr na výšku místnosti minerální kazetový podhled PVC sokl v=100 mm

O-1.103 VÝTAHOVÁ ŠACHTA - VÝTAH
Č. 14 - NA ODPAD

špinavý materiál
- odpad

4,2 - - - - -

O-1.104 SKLAD špinavý materiál
- odpad

3,4 2700 P3 PVC omyvatelný nátěr na výšku místnosti minerální kazetový podhled PVC sokl v=100 mm

O-1.105 MEZISKLAD ŠPIN. PRÁDLA špinavý materiál
- odpad

16,7 2700 P3 PVC bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný
nátěr (nad obkladem)

minerální kazetový podhled PVC sokl v=100 mm

O-1.106 MANIPULAČNÍ SKAD špinavý materiál
- odpad

30,4 2700 P3 PVC omyvatelný nátěr na výšku místnosti minerální kazetový podhled PVC sokl v=100 mm

O-1.108 VÝTAHOVÁ ŠACHTA - VÝTAH
Č. 13 - ŠPINAVÝ

špinavý materiál
- odpad

3,8 - - - - -

O-1.109 ŠPINAVÉ PRÁDLO špinavý materiál
- odpad

13,4 2700 P3 PVC bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný
nátěr (nad obkladem)

minerální kazetový podhled PVC sokl v=100 mm

O-1.110 ROZVODNA NN špinavý materiál
- odpad

10,7 2700 P3 PVC bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný
nátěr (nad obkladem)

minerální kazetový podhled PVC sokl v=100 mm

O-1.120 PŘEDSÍŇ infor. centrum,
server

13,1 2500 P3 PVC malířský nátěr na výšku místnosti minerální kazetový podhled PVC sokl v=100 mm

O-1.121 DENNÍ MÍSTNOST infor. centrum,
server

17,6 2700 P3 PVC malířský nátěr na výšku místnosti,
bělninový obklad za umyv. v. 1500 mm

minerální kazetový podhled PVC sokl v=100 mm

O-1.122 PŘEDSÍŇ WC infor. centrum,
server

1,9 2500 P2 keramická dlažba bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný
nátěr (nad obkladem)

minerální kazetový podhled

O-1.123 WC infor. centrum,
server

1,5 2500 P2 keramická dlažba bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný
nátěr (nad obkladem)

minerální kazetový podhled

O-1.124 SERVER infor. centrum,
server

102,4 3610
(od
zdvoje
né
podla
hy)

P13 zdvojená podlaha omyvatelný nátěr na výšku místnosti omyvatelná nátěr

O-1.125 SKLAD infor. centrum,
server

19,9 2700 P3 PVC malířský nátěr na výšku místnosti minerální kazetový podhled PVC sokl v=100 mm

O-1.140 Rezerva speciální
zobrazovací
metody

163,1 4040 - - SDK stěny přetmeleny, ŽB stěny
přestěrkovány

O-1.144 VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ 12,0 - S4c HI polyuretanový
nátěr

kontaktní zateplovací systém - -

O-1.201 INSTALAČNÍ ŠACHTA 2,8 - - - - - -
O-1.208 INSTALAČNÍ ŠACHTA 0,5 - - - - - -
O-1.209 INSTALAČNÍ ŠACHTA 1,9 - - - - - -
O-1.209 INSTALAČNÍ ŠACHTA 0,4 - - - - - -
O-1.210 INSTALAČNÍ ŠACHTA 2,3 - - - - - -
O-1.301 ROZVADĚČ ELE 1,3 3840 P3 PVC malířský nátěr na výšku místnosti malířský nátěr PVC sokl v=100 mm

Legenda místností 1NP

Č.M. Název Oddělení
Plocha
[m2]

S. V.
[mm]

Podlaha
Stěny Strop PoznámkaSkladba Nášlapná vrstva

O-1.001 KOMUNIKAČNÍ PROSTOR ARK 22,3 3960 P4 keramická dlažba omyvatelný nátěr na výšku místnosti - keramický sokl v=100 mm
O-1.002 SCHODIŠTĚ ARK 13,5 - P4, P8 keramická dlažba omyvatelný nátěr na výšku místnosti - keramický sokl v=100 mm
O-1.003 VÝTAHOVÁ ŠACHTA LŮŽKOVÝ

EVAK. VÝTAH Č. 7 LŮŽKOVÝ
EVAK. VÝTAH Č. 8

ARK 17,0 - - - - -

O-1.004 VÝTAHOVÁ ŠACHTA VÝTAH S
BEZBAR. ÚPRAVOU Č. 11

ARK 2,9 - - - - -

O-1.005 PŘEDSÍŇ ARK 47,8 3000 P4 keramická dlažba omyvatelný nátěr na výšku místnosti SDK hladký oboustranně požární celistvý
podhled EI30DP1

keramický sokl v=100 mm

O-1.006 ZÁDVEŘÍ ARK 24,4 2500 P4 keramická dlažba omyvatelný nátěr na výšku místnosti minerální kazetový podhled keramický sokl v=100 mm
O-1.007 CHODBA ARK 106,0 2500 P4 keramická dlažba omyvatelný nátěr na výšku místnosti minerální kazetový podhled keramický sokl v=100 mm
O-1.008 CHODBA ARK 38,6 2700 P3 PVC omyvatelný nátěr na výšku místnosti minerální kazetový podhled PVC sokl v=100 mm
O-1.009 ZÁZEMÍ ÚKLIDU ARK 7,6 2500 P1 PVC omyvatelný nátěr na výšku místnosti minerální kazetový podhled PVC sokl v=100 mm
O-1.010 ÚKLID ARK 1,8 2500 P2 keramická dlažba bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný

nátěr (nad obkladem)
minerální kazetový podhled

O-1.011 UMÝVÁRNA + WC ARK 3,2 2500 P2, P2a keramická dlažba bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný
nátěr (nad obkladem)

minerální kazetový podhled

O-1.012 SKLAD ARK 15,9 2700 P3 PVC malířský nátěr na výšku místnosti minerální kazetový podhled PVC sokl v=100 mm
O-1.013 ČEKÁRNA ARK 15,6 2700 P1 PVC omyvatelný nátěr na výšku místnosti minerální kazetový podhled PVC sokl v=100 mm
O-1.015 PŘEDSÍŇ WC ARK 2,3 2500 P2 keramická dlažba bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný

nátěr (nad obkladem)
minerální kazetový podhled

O-1.016 WC ARK 1,6 2500 P2 keramická dlažba bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný
nátěr (nad obkladem)

minerální kazetový podhled

O-1.017 PŘEDSÍŇ WC ARK 2,3 2500 P2 keramická dlažba bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný
nátěr (nad obkladem)

minerální kazetový podhled

O-1.018 WC ARK 1,7 2500 P2 keramická dlažba bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný
nátěr (nad obkladem)

minerální kazetový podhled

O-1.021 CHODBA ARK 86,8 2500 P3 PVC omyvatelný nátěr na výšku místnosti podhled minerální kazetový Hygienik PVC sokl v=100 mm
O-1.022 CHODBA ARK 29,4 2500 P3 PVC omyvatelný nátěr na výšku místnosti podhled minerální kazetový Hygienik PVC sokl v=100 mm
O-1.023 POKOJ - 2 LŮŽKA ARK 37,9 3000 P7a PVC el. vodivá omyvatelná sklotapeta na výšku místnosti,

bělninový obklad za umyv. v. 1000 mm
podhled minerální kazetový Hygienik PVC sokl (el. vodivé) v=100

mm
O-1.024 POKOJ - 2 LŮŽKA ARK 42,4 3000 P7a PVC el. vodivá omyvatelná sklotapeta na výšku místnosti,

bělninový obklad za umyv. v. 1500 mm
O-1.025 POKOJ - 1 LŮŽKO ARK 18,9 3000 P7a PVC el. vodivá omyvatelná sklotapeta na výšku místnosti,

bělninový obklad za umyv. v. 1500 mm
podhled minerální kazetový Hygienik PVC sokl (el. vodivé) v=100

mm
O-1.026 POKOJ - 1 LŮŽKO ARK 18,5 3000 P7a PVC el. vodivá omyvatelná sklotapeta na výšku místnosti,

bělninový obklad za umyv. v. 1500 mm
podhled minerální kazetový Hygienik PVC sokl (el. vodivé) v=100

mm
O-1.027 POKOJ - 1 LŮŽKO ARK 19,0 3000 P7a PVC el. vodivá omyvatelná sklotapeta na výšku místnosti,

bělninový obklad za umyv. v. 1500 mm
podhled minerální kazetový Hygienik PVC sokl (el. vodivé) v=100

mm
O-1.028 POKOJ - 1 LŮŽKO ARK 18,4 3000 P7a PVC el. vodivá omyvatelná sklotapeta na výšku místnosti,

bělninový obklad za umyv. v. 1000 mm
podhled minerální kazetový Hygienik PVC sokl (el. vodivé) v=100

mm
O-1.029 POKOJ - 1 LŮŽKO ARK 18,6 3000 P7a PVC el. vodivá omyvatelná sklotapeta na výšku místnosti,

bělninový obklad za umyv. v. 1000 mm
podhled minerální kazetový Hygienik PVC sokl (el. vodivé) v=100

mm
O-1.030 PRACOVNA LÉKAŘŮ ARK 25,4 2700 P1 PVC omyvatelný nátěr na výšku místnosti podhled minerální kazetový Hygienik PVC sokl v=100 mm
O-1.032 VEDOUCÍ LÉKAŘ ARK 18,5 2700 P1 PVC omyvatelný nátěr na výšku místnosti podhled minerální kazetový Hygienik PVC sokl v=100 mm
O-1.033 FILTR ARK 11,2 2500 P3 PVC + dekontamin.

koberec
omyvatelný nátěr na výšku místnosti podhled minerální kazetový Hygienik PVC sokl v=100 mm

O-1.034 PŘEDSÍŇ WC ARK 2,5 2500 P2 keramická dlažba bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný
nátěr (nad obkladem)

podhled minerální kazetový Hygienik

O-1.035 WC ARK 1,8 2500 P2 keramická dlažba bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný
nátěr (nad obkladem)

podhled minerální kazetový Hygienik

O-1.036 PŘEDSÍŇ WC ARK 2,8 2500 P2 keramická dlažba bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný
nátěr (nad obkladem)

podhled minerální kazetový Hygienik

O-1.037 WC ARK 1,6 2500 P2 keramická dlažba bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný
nátěr (nad obkladem)

podhled minerální kazetový Hygienik

O-1.038 UMÝVÁRNA ARK 6,4 2500 P2 keramická dlažba bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný
nátěr (nad obkladem)

podhled minerální kazetový Hygienik

O-1.039 WC ARK 1,8 2500 P2 keramická dlažba bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný
nátěr (nad obkladem)

podhled minerální kazetový Hygienik

O-1.040 ŠATNA SESTRY ARK 16,1 2700 P1 PVC omyvatelný nátěr na výšku místnosti podhled minerální kazetový Hygienik PVC sokl v=100 mm
O-1.041 FILTR PERSONÁL ARK 8,8 2700 P1 PVC + dekontamin.

koberec
omyvatelný nátěr na výšku místnosti podhled minerální kazetový Hygienik PVC sokl v=100 mm

O-1.042 ČAJOVÁ KUCHYŇKA ARK 6,7 2700 P1 PVC omyvat. nátěr na výšku místnosti, bělninový
obklad za umyv. a linkou

podhled minerální kazetový Hygienik PVC sokl v=100 mm

O-1.043 SKLAD MATERIÁLU ARK 12,6 2500 P3 PVC omyvatelný nátěr na výšku místnosti podhled minerální kazetový Hygienik PVC sokl v=100 mm
O-1.044 DEKONTAMINACE ARK 13,6 2700 P2 keramická dlažba bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný

nátěr (nad obkladem)
podhled minerální kazetový Hygienik

O-1.045 PŘÍSTROJE ARK 18,4 2700 P1 PVC omyvatelný nátěr na výšku místnosti podhled minerální kazetový Hygienik PVC sokl v=100 mm
O-1.046 PŘÍPRAVNA 1 ARK 11,9 2700 P1 PVC omyvat. nátěr na výšku místnosti, bělninový

obklad za umyv. a linkou
podhled minerální kazetový Hygienik PVC sokl v=100 mm

O-1.047 PŘÍPRAVNA LÉKŮ A INFUZÍ ARK 19,0 2700 P1 PVC omyvat. nátěr na výšku místnosti, bělninový
obklad za umyv. a linkou

podhled minerální kazetový Hygienik PVC sokl v=100 mm

O-1.048 SKLAD LÉKŮ ARK 9,8 2700 P1 PVC omyvat. nátěr na výšku místnosti podhled minerální kazetový Hygienik PVC sokl v=100 mm
O-1.049 ČISTÍCÍ MÍSTNOST ARK 12,0 2500 P3 PVC bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný

nátěr (nad obkladem)
podhled minerální kazetový Hygienik PVC sokl v=100 mm

O-1.050 HOVORNA ARK 12,1 2700 P1 PVC omyvatelný nátěr na výšku místnosti podhled minerální kazetový Hygienik PVC sokl v=100 mm
O-1.051 ÚKLID ARK 2,1 2500 P2 keramická dlažba bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný

nátěr (nad obkladem)
minerální kazetový podhled

O-1.052 FILTR PACIENTŮ ARK 16,9 2500 P3 PVC + dekontamin.
koberec

omyvatelný nátěr na výšku místnosti podhled minerální kazetový Hygienik PVC sokl v=100 mm

O-1.053 DENNÍ MÍSTNOST
ZAMĚSTNANCŮ

ARK 20,4 2700 P1 PVC omyvat. nátěr na výšku místnosti, bělninový
obklad za umyv. a linkou

podhled minerální kazetový Hygienik PVC sokl v=100 mm

O-1.054 STANIČNÍ SESTRA ARK 22,0 2700 P1 PVC omyvatelný nátěr na výšku místnosti podhled minerální kazetový Hygienik PVC sokl v=100 mm
O-1.055 DOZOROVNA ARK 36,6 2700 P7a PVC el. vodivá omyvatelný nátěr na výšku místnosti podhled minerální kazetový Hygienik PVC sokl (el. vodivé) v=100

mm
O-1.056 TECHNICI ARK 18,1 2700 P7a PVC el. vodivá malířský nátěr na výšku místnosti minerální kazetový podhled PVC sokl (el. vodivé) v=100

mm
O-1.057 PŘEDSÍŇ+SPRCHA ARK 3,2 2500 P2 keramická dlažba bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný

nátěr (nad obkladem)
podhled minerální kazetový Hygienik

O-1.058 PRACOVNA INŽENÝRA ARK 11,3 2700 P1 PVC malířský nátěr na výšku místnosti minerální kazetový podhled PVC sokl v=100 mm
O-1.059 POKOJ LÉKAŘE  ARK ARK 13,6 2700 P1 PVC malířský nátěr na výšku místnosti,

bělninový obklad za umyv. v. 1500 mm
minerální kazetový podhled PVC sokl v=100 mm

O-1.060 POKOJ LÉKAŘE ARK ARK 13,9 2700 P1 PVC malířský nátěr na výšku místnosti,
bělninový obklad za umyv. v. 1500 mm

minerální kazetový podhled PVC sokl v=100 mm

O-1.061 SKLAD ARK ARK 14,8 2700 P3 PVC malířský nátěr na výšku místnosti minerální kazetový podhled PVC sokl v=100 mm
O-1.062 SKLAD ARK ARK 13,1 2700 P3 PVC malířský nátěr na výšku místnosti minerální kazetový podhled PVC sokl v=100 mm
O-1.063 MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA ARK 58,4 3000 P3 PVC malířský nátěr na výšku místnosti minerální kazetový podhled PVC sokl v=100 mm
O-1.064 PŘEDSÍŇ WC ŽENY - STUDENTI ARK 2,9 2500 P2 keramická dlažba bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný

nátěr (nad obkladem)
minerální kazetový podhled

O-1.065 WC ŽENY ARK 1,7 2500 P2 keramická dlažba bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný
nátěr (nad obkladem)

minerální kazetový podhled

O-1.066 PŘEDSÍŇ WC MUŽI - STUDENTI ARK 2,9 2500 P2 keramická dlažba bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný
nátěr (nad obkladem)

minerální kazetový podhled

O-1.067 WC MUŽI ARK 1,7 2500 P2 keramická dlažba bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný
nátěr (nad obkladem)

minerální kazetový podhled

O-1.068 ÚKLID ARK 2,6 2500 P2 keramická dlažba bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný
nátěr (nad obkladem)

minerální kazetový podhled

O-1.070 CHODBA centrální příjem 47,3 2500 P3 PVC omyvatelný nátěr na výšku místnosti minerální kazetový podhled PVC sokl v=100 mm
O-1.071 UMÝVÁRNA centrální příjem 5,0 2500 P2, P2a keramická dlažba bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný

nátěr (nad obkladem)
minerální kazetový podhled

O-1.072 WC centrální příjem 1,4 2500 P2 keramická dlažba bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný
nátěr (nad obkladem)

minerální kazetový podhled

O-1.073 UMÝVÁRNA centrální příjem 5,1 2500 P2, P2a keramická dlažba bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný
nátěr (nad obkladem)

minerální kazetový podhled

O-1.074 WC centrální příjem 1,4 2500 P2 keramická dlažba bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný
nátěr (nad obkladem)

minerální kazetový podhled

O-1.075 PŘEDSÍŇ WC PACIENTI,
NÁVŠTĚVY

centrální příjem 2,8 2500 P2 keramická dlažba bělninový obklad v. 2250 mm, omyvatelný
nátěr (nad obkladem)

minerální kazetový podhled

místnost bez podlahy a podhledu
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