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Nově navržená technologie

Stávající technologie

Konstrukce chladicího boxu
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Pozn.:
- agregát pro chladicí box bude umístěn ve venkovním prostoru
- agregát bude osazen na nástěnnou konzoli, přesné umístění bude upřesněno před realizací dle přání
investora a možností stavby
- stavba zajistí průrazy pro vedení potrubí
- přesná trasa vedení potrubí bude upřesněna před realizací, dle možností stavby

NÁVRH ŘEŠENÍ PODLAHY CHLADÍCÍHO BOXU:

Hygienická lišta
Pružný tmel

U profil

Čistá podlaha

Vzduchová mezera
Stávající konstrukce

Průrazy pro potrubí, zajistí stavba

Průrazy pro potrubí, zajistí stavba

Rozšíření stávajícího otvoru,
zajistí stavba

- Postaven na stavebně dokončenou podlahu
- Tloušťka PUR panelu 60 mm
- Výška boxu 2200 mm
- Výkon chladicího agregátu 1,2 kW
- Tepelné ztráty uzavřeného boxu 0,38 kW
- Objem chlazeného prostoru 16 m3

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace chladícího boxu
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